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протокол
контрольных пспытанпй
ЛЬ 248 от <О8>> мдрта 2018 г.

Основание лпя проведения исIьIтанп{г: ,Щоеовор М 2064 оm 01.0].20]6 z.

объект испытаний: Беmон.

Сведения об испытьшаемых образцах: Образцьl-цuлuнdрьt беmана В30 duаuеарол,t 150 лlл,t, вьtсоmсй ]50 л,tл.t в

коJluчесlллве ] 2 utпt. MapKupoBKa <В30 Аdtиuкс)-серuя б шm., <В30 ПФМу-серuя б ulm. !аmа uз?оmовленltя

о б р азцов : 3 I . 0 l . 2 0 1 8 е. О б разцьt пре dосшавленьt Заказчuколчt

Заказчик: ООО кПенеmрон - Реzuон>, б2007б, Сверdловская обласmь, z. Екаrперuнбурz, пл, Жуковскоzо, d.I.

.Щата получения проб: 28 феврапя 2018 е, Лабораmорньй .Лt9 K-32/l8.

Методика испытанпй: ГоСТ ] 2730.5-84.

!,ата испытания образцов: 19 - 28 марmа 20l8 е.

Ус,rовшя проведеция исгъrтаний: Испыmанuя,провоduлuсь на усmановках dлtя опреdеленuя воdонепронuцаел,lосmu

УВБ МГ1.01 No 93 преdельt uаперенuй: (0-2,0) МПа. ,Щаrпа слеdующей аmmесmацuu - 02.07.20]8 е. Поzрец4носmь

uэuеренuй не превьlutаеm *294; УВФ-6/04 Np|65 преdельt uuчlеренuй: (0-2,0) МПа. ,Щаmа слеdуюtцей аmЙесmацuu -

02.07.2018 е. Поzреutносmь uзмеренuй не пpeBbtulqgm +20й. ,Щавленuе воdы (0,2-2,0) МПа; время выdержкtl на кq$сdой

сmупенu ]6 часов.

Результаты испытаний: преdсmавленьt на лuсmе ]-2, всеzо лuQmЬв 2;

<<В30 Адпrикс>>

Заклlочение: Бетон соответствует марке по водонепроницаемости W20.
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Марrсировка образца

Максиллальное давление
воды, прц котором еще не

наблюдалось ое просачивание
через образец. Мпа

Maprca по
водоЕепроницаемости

отдельпого образца

Время вьцержки образца
при максима,]ьном давлеЕии

до просачl-ванця воды

l 2.0 W20 не наб;подалось

2 2,0 W20 Не наб.тподалось

] 2,0 W20 Не набшодалось

4 2,0 W20 не наб.тподалось

5 2,0 W20 не наб.lшодалось

6 2.0 W20 Не наб.тлодалось



Прgгокол ],{Ъ 248 от 28 марга 2018 г. ,.

(В30 ПФl\б)

3аключение: Бgгон соответствует марке

Прпмечание: Результаты испьrганий относятся образцам. Полное иJIи частиtIн )е

восцроизведение протокола допускается ToJIьKo с ИЩ <УралсгройТестl.

Руководитель ИЦ <<УралсгройТест>> А.И. Шестаков

Марклровкз образца

Максимальное давление
воды, при котором еще не

паблюдалось ее просачиваIIие
qепез обпазеtr. Мпа

Марка по
водонепроницаемости

отде.цьного образца

Время вьцержки образца
при максимаJIьпом давлении

до просачиваIIия воды

l 1,4 W14 11З .асов 04 мшr}ты

2 |,2 W12 l01 .mс 36 миrцrг

з 1,6 W16 l42,пса l3 MtttýT

4 L,4 Wl4 l15 часов 52 млшrугы

5 1,6 Wlб 136 часов 15 млш}т

6 1,2 W12 l l1 .асов 4l мшгута


